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1 OBJETIVO

Especificar uma padronizacdo para instalacdo da INFRAESTRUTURA
de cabeamento estruturado, atendendo cabeamento metalico e cabeamento
optico para atender o Poder Judiciario tocantinense, com intuito de fornecer um
ambiente mais seguro, confiavel e integro, para trafego de dados, voz, imagem
e som, interligando todos os prédios que compdem o Poder Judiciario
tocantinense, com o objetivo de disponibilizar servigcos de qualidade para seus
usuérios internos e externos. Posicionando esta instituicdo num patamar
tecnolégico mais avancado, alcancado com a utilizacdo de materiais com

tecnologia mais adequada.
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2 FONTE / HISTORICO

Para execucdo deste manual, foram utilizados varias fontes de
informacdo, pesquisa em documentagdo de normas técnicas, Vvistoria,

entrevistas, material didatico. As principais fontes foram:

1 Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 14565 i 2007, 22 edicao,
revisada em 19/03/2007 i Cabeamento de Telecomunicacdes para

Edificios Comerciais;

1 ANSI/TIA/EIA-568-B i Revisdo da ANSI/TIA/EIA-568-A "Sistema de
Cabeamento Genérico de Telecomunicacdes para Edificios

Comerciais".
Principais sites pesquisados:

Materiais para cabeamento e Telefonia

www.furukawa.com.br
www.tibix.com.br
www.ampnetconnect.com
www.nexas.com
www.rlocal.com.br
www.policom.com.br
www.i9network.com.br
www.lojaorta.com.br
www.fixtel.com.br
www.repricom.com.br
www.iwersen.com.br
www.horustelecom.com.br

Normas técnicas

www.abnt.org.br
WWW.ansi.orqg

Www.eia.org
www.tiaonline.org
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Calhas, dutos e acessorios

www.mopa.com.br
www.petech.com.br
www.dutotec.com.br
www.obo-bettermann.com
WWW.megaapoio.com
www.tigre.com.br
www.3m.com.br
www.elecon.com.br
www.bargoa.com.br
www.vlakaz.com.br
www.geralux.com.br
www.comercialalea.com.br
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3 DESCRITIVO DA OBRA

Atender a demanda de dados, voz e video do Poder Judiciario

tocantinense.

A leitura desta norma, € obrigatéria por parte da CONTRATADA e do
EXECUTANTE das instalacdes, por ser este parte integrante do projeto, sendo
inadmissivel posterior alegacdo de desconhecimento das normas

mencionadas.

Este projeto contempla estrutura de cabeamento primario e secundario

nos prédios, interligacdo entre eles através de fibra éptica e par metalico.

As tubulacdes e redes, referidas neste memorial, devem ser destinadas

exclusivamente ao servico de telecomunicagdes ou correlatos.

Todo o cabeamento a ser utilizado, horizontal e vertical, bem como todos
0os componentes de hardware, que incluem conectores, patch panel, dentre
outros, devem estar de acordo com as normas ANSI/TIA/EIA 568-B, 569-A e

NBR14565 para Categoria 5e e Categoria 6.

3.1 DOS SERVICOS E SUA COMPOSICAO

Todo servico de Infraestrutura de TI, executado no Poder Judiciario
tocantinense, devera ser composto pelos materiais/equipamentos listados
neste item da Norma. Para cada servico (listado na tabela abaixo), a
CONTRATADA devera observar: 1) a lista de materiais, definida para cada
servico; 2) a especificacédo técnica de cada material (Item 4 desta Norma); e 3)

0 modo de execucao (Item 5 desta Norma).
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Exemplo de como deve ser compreendido o SERVICO E SUA COMPOSICAO

UNIDADE DE MEDIDA

cODIGO DA DO SERVICO
COMPOSICAO

DO SERVICO
DESCRICAO DO SERVIGO

-oovsmuuoummnzrmmmumnmmm-u_tmummunco:usmumammm(am

/ CONSTRUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM, EM ALVENARIA INCLUINDO TAMPA DE ACO TIPO R1, CONFORME A NORMA INTERNA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRA-
ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Especificagdo Material
SINAPI 370

SINAPI 1106

SINAPI 74164/004

SINAPI 1379
SINAPI 7258
RESUMO 445
DO SERVICO
ASER
EXECUTADO

ENDERECO PARA
LOCALIZACAO DA
ESPECIFICACAO TECNICA
DO MATERIAL - CODIGO
DO SINAPI OU ITEM DESTA

NORMA
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COMPOSICAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS

CODIG COMP DESCRICAO DO SERVICO UN
1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO 1/2 VEZ ( REVESTIMENTO DE TUBULACAO) M2

REPARO EM PAREDE DE T1JOLO CERAMICO MACICO, COM REBOCO E PINTURA, CONFORME AS NORMAS VIGENTE DA CONSTRUGAO CIVIL

Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificacdo Material
ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO MACICO 1/2 VEZ { REVESTIMENTO DE TUBULACAO) M2 1,00 SINAPI 72132/007
2 CERAMICA ESMALTADA PARA PAREDE 25X40CM PEI Il ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE INCL. REJUNTAMENTO COM REJUNTE FLEXIVEL NA COR CINZA PLATINA M2

INSTALAGAO DE CERAMICA ESMALTADA PARA PAREDE PEI Il, COM ARGAMASSA E REJUNTE, CONFORME AS NORMAS VIGENTE DA CONSTRUGAO CIVIL

Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificacdo Material
CIMENTO BRANCO KG 0.25 SINAPI 1380
CERAMICA ESMALTADA PARA PAREDE M2 1.10 SINAPI 10515
ARGAMASSA COLANTE KG 4,00 SINAPI 1381

3 CERTIFICAGAO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO CAT6/CATSE U

REALIZAGCAO DE CERTIFICACAO DE DE PONTO DE REDE, COM ENTREGA DE RELATORIO, CONFORME A NORMA INTERNA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA
DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificacdo Material
4 CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM 620x380x800 EM ALVENARIA, REVESTIDA INCL. TAMPA TIPO R1 DE ACO E LASTRO DE BRITA NO FUNDO (E=5CM) U

CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM, EM ALVENARIA INCLUINDO TAMPA DE ACO TIPO R1, CONFORME A NORMA INTERNA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRA-
ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificacdo Material
AREIA MEDIA M3 0.18 SINAPI 370
CAL HIDRATADA CH Il KG 13,10 SINAPI 1106
LASTRO DE BRITA E=5CM M3 0,02 SINAPI 74164/004
CIMENTO PORTLAND CP-1l E-32 KG 33.98 SINAPI 1379
TUOLO CERAMICO MACICO u 244,80 SINAPI 7258
TAMPA PADRAO TELEFONIA TIPO R1 EM ACO FUNDIDO V) 1.00 445
5 DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, CAPA E BASE, INC. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00KM M2

DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, CAPA E BASE, INC. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00KM CONFORME AS NORMAS VIGENTE DA

CONSTRUGAO CIVIL
Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificac@o Material
CARGA. TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM M3 0.10 SINAPI 74140/0003
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CODIG COMP
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COMPOSICAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS

DESCRICAO DO SERVICO UN

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM 30x60cm DE PROFUNDIDADE INCLUSIVE REATERRO DE DUTOS CORRUGADOS, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL DE M
ESCAVACAO E UTILIZACAO DE FITA ZEBRADA. AREIA MEDIA (CONFORME PROJETO)

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA, COM REATERRO, PARA ACOMODAGAO DE DUTOS CORRUGADOS, CONFORME A NORMA INTERNA PARA EXECUCAO DE SERVIGOS DE INFRA-

ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificacéo Material

LASTRO DE AREIA MEDIA M3 0.03 SINAPI 73692

FITA ZEBRADA PARA IDENTIFICACAO FIBRA OPTICA M 1.20 4424

REATERRO APILOADO M3 0.13  SINAPI 73904/002

ESCAVACAO MANUAL DE SOLO PROFUNDIDADE ATE 1.50m M3 0.30 SINAPI 79517/001
EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL (REPAROS) M2

EXECUGAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL (REPAROS), CONFORME AS NORMAS VIGENTE DA CONSTRUGAO CIVIL

Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificacdo Material
EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL (REPAROS) M2 1.00 SINAPI 73892/001
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DIVISORIA NAVAL - (substituicdo de Pecas) M2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DIVISORIA NAVAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS, CONFORME AS NORMAS VIGENTE DA CONSTRUGAO CIVIL

Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificacdo Material
FORNECIMENTO E INSTALACAO (substituicdo de Pecas) M2 1,00 SINAPI 73862/003
FUSAO DE FIBRA OPTICA U

REALIZAGAO DE FUSAO DE FIBRA OPTICA (EXECUTADA CONFORME O PRAZO DE CRONOGRAMA), COM MEDICAO DE PERCA NA EMENDA E CERTIFICAGAO DO TRECHO
CONFORME A NORMA INTERNA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificacdo Material
FUSAO DE FIBRA OPTICA u 1.00
MEDICAO DE FIBRA OPTICA u 1,00

FUSAO DE FIBRA OPTICA EMERGENCIAL u

REALIZACAO DE FUSAO DE FIBRA OPTICA (EXECUTADA NO PRAZO MAXIMO DE 2 HORAS, A PARTIR DO CHAMADO), COM MEDICAO DE PERCA NA EMENDA E CERTIFICACAO
DO TRECHO CONFORME A NORMA INTERNA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Lista de Materiais Inclusa no Servico UN Quantidade  Especificac@o Material
FUSAO DE FIBRA OPTICA u 1,00
MEDICAO DE FIBRA OPTICA u 1.00
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NORMA INTERNA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE
INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CODIG COMP DESCRICAO DO SERVICO
11 INSTALACAO DE ARMARIO DE DISTRIBUICAO 1200x1200x120mm, EXTERNO

INSTALAGCAO DE ARMARIO DE DISTRIBUICAO (D.G), EXTERNO OU EMBUTIDO, COM MONTAGEM BASICA DO SEU INTERIOR, PARA ESPERA DE CABOS CTP-APLE Cl,

COMPOSICAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS

CONFORME A NORMA INTERNA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Lista de Materiais Inclusa no Servico

CURVA 90 ELETRODUTO PRETO PVC 2"
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA FIO DE 16MM COM 1 FURO

CABO DE COBRE NU 16MM

KIT BARRA DE ATERRAMENTO COM ACESSORIOS PARA 10 CABOS
ABRACADEIRA TIPO UNHA DIAMETRO 25MM

ELETRODUTO DE PVC PRETO 2"

ARMARIO DE DISTRIBUICAO 1200x1200x120mm

BUCHA 510

PARAFUSO CABECA REDONDA CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 12 mm
PARAFUSO ZINCADO CABECA CHATA (FENDA SIMPLES) 5.5x50mm
BRACADEIRA SIMPLES PARA ELETRODUTO 2"

ANEIS DE GUIA 88MM

12 INSTALACAO DE ARMARIO DE DISTRIBUIGAO 600x600x120mm, EXTERNO

UN

coccEcCcRCOREE

Quantidade
4.00

20.00

1.00
16.00
20.00

1.00
21.00
36,00

INSTALAGCAO DE ARMARIO DE DISTRIBUICAO (D.G), EXTERNO OU EMBUTIDO, COM MONTAGEM BASICA DO SEU INTERIOR, PARA ESPERA DE CABOS CTP-APL E Cl, CONFORME
A NORMA INTERNA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Lista de Materiais Inclusa no Servico

ABRACADEIRA TIPO UNHA DIAMETRO 25MM

ELETRODUTO DE PVC PRETO 2"

CABO DE COBRE NU 16MM

PARAFUSO CABECA REDONDA CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 12 mm

ANEIS DE GUIA 88MM

KIT BARRA DE ATERRAMENTO COM ACESSORIOS PARA 10 CABOS
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA FIO DE 16MM COM 1 FURO

BUCHA 510

PARAFUSO ZINCADO CABECA CHATA (FENDA SIMPLES) 5,5x50mm
CURVA 902 ELETRODUTO PRETO PVC 2"

ARMARIO DE DISTRIBUICAO 600x600x120mm

BRACADEIRA SIMPLES PARA ELETRODUTO 2"

13 INSTALAGAO DE CONJ DE 1 PONTO DE REDE OUTDOOR CAT5e

INSTALACAO DE CONJ DE 1 PONTO DE REDE OUTDOOR CAT5e EM ELETRODUTO EXTERNO DE ACO GALVANIZADO, CONFORME A NORMA INTERNA PARA EXECUCAO DE

SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Lista de Materiais Inclusa no Servico

CAIXA APARENTE INDUSTRIAL 1 POSICAO

UN

ol =l ol = it i = = 7 T

UN

1.00

UN

Especificacdo Material
442

46.12

4.6.15

46.13

46.10

441

4611

SINAPI 4374
4321

SINAPI 11059
4320

46.7

Especificacdo Material
46.10

441

4.6.15

4321

46.7

4613

46.12

SINAPI 4374
SINAPI 11059
442

46.11

43.20

Especificacdo Material
46.26
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